
Gartenwasserzähler
Montagevorschrift 

1.0	 Montageteile

•	KFR-Ventil direkt vor dem Gartenwasserzähler 

•	Gartenwasserzähler mit Anzeige in Kubikmeter [m³] 

•	Absperrventil mit Entleerung direkt hinter dem Gartenwasserzähler 

•	Wasserentnahmehahn mit Rohrbelüftung

2.0	 Montageort des Gartenwasserzählers 

•	Frostsicher 

•	Gut zugänglich 

•	Gut ablesbar 

•	Nicht unter Putz 

•	Frei sichtbarer Rohrleitungsverlauf

3.0	 Montageort der Zapfstelle

•	Muss außerhalb von Gebäuden, Kellerräumen oder Garagen installiert werden 

•	Nicht in der Nähe von Abwassereinläufen 

•	Auslaufendes Wasser darf nicht in den Abwasserkanal gelangen

4.0	 Technische Regeln 

•	Einbau unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nach DVGW-
Regelwerk, DIN 1988, DIN EN 1717, DIN EN 806, AVBWasserV, etc.


	Gartenwasserzähler
	Montagevorschrift 


